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KOMENDA POWIATOWA
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
w Plonsku
ul. Sienkiewicza 9, 09-100 Plonisk

Znak sprawy: PZ.52800.PM.36.1.2022 Egz.nr2z2

PROTOKOL

ustalen z czynnosci kontrolno-rozpoznawczych
Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Pafistwowej Strazy Pozarnej
(Dz.U. 2 2021 r. poz. 1940 z p6Zn. zm.) oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporzgdzenia Ministra Spraw
Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 paZdziernika 2005 r. w sprawie czynno$ci
kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Paristwowg Straz Pozarng (Dz.U. z 2005 r. Nr 225
poz. 1934) w dniach:

od 2022-04-21 do 2022-04-21

przez:
1) . = kierownik sekcji, legitymacja stuzbowa nr 33/2018
2) ; . specjalista, legitymacja stuzbowa nr 2/2020

stopient stuzbowy, tvtud, imig i nazwisko— stanowisko stuzbowe, nr legitymacji 0s6b upowaznionych do kontroli

legitymujacych si¢ upowaznieniem numer PZ.52800.PM.36.2022 z dnia 2022-04-06, wydanym przez
Komendanta Powiatowego Panstwowej Strazy Pozarnej w Plonisku

Czynnosci kontrolno-rozpoznawcze zostaly przeprowadzone w:

1. NAZWA: Powiatowy Urzgd Pracy w Plonisku
ADRES: ul. Wolnosci 12, 09-100 Plofisk

(oznaczenie miejsca przeprowad=enia czynnosci kontrolno-rozpoznawczych)

Instytucja, organ lub osoba upowazniona do reprezentowania

Nazwa i adres kontrolowanego kontrolowanego oraz podstawa i zakres upowaznienia
1. Powiatowy Urzad Pracy w Plofisku Agnieszka Nec
Wolnosci 12, 09-100 Plorisk Dyrektor
UWAGI: Brak
Czynnosci kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecnosci:
Lp. Imig i nazwisko Stanowisko shuzbowe przedstawiciela kontrolowanego
1. Agnieszka Nec Dyrektor
2; upowazniony

Zakres czynnosci kontrolno-rozpoznawczych dotyczyt:
1. Kontrola przestrzegania przepiséw przeciwpozarowych

(zakres ccynnosci przeniesiony = upowaznienia)

INNE INFORMACIJE DOTYCZACE ZAKRESU CZYNNOSCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH

Wykaz kontrolowanych obiektéw, terenéw i urzadzen:
1. budynek urzedu



PODCZAS CZYNNOSCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO

NASTEPUJE:
1. Odpowiedzialnos¢ za realizacje obowiazk6éw z zakresu ochrony przeciwpozarowe;j:
1. WLASCICIEL BUDYNKU ADRES DO KORESPONDENCII
Powiat Plonski
2. UZYTKOWNIK BUDYNKU ADRES DO KORESPONDENCIT

Powiatowy Urzad Pracy
‘Wolnosci 12, 09-100 Plonsk
UWAGI: brak
Ustalenia dotyczace umow
Nie dotyczy - uzytkownik jest whascicielem budynku/lokalu/obiektu
Kontrolowany o$wiadczyl, ze nie ma zawartej umowy
Nie przedstawiono umowy podczas kontroli
Umowa jest zawarta i okresla w/w zakres
Umowa nie okresla w/w zakresu
Inna umowa (najmu, dzierzawy, trwalego zarzadu)
DANE DOTYCZACE UMOWY
Trwaly Zarzad nr 4/2010 z dnia 20.08.2010 zawarta na czas nieokreslony
Obowigzki okreslone w umowie (przytoczenie zapisow umowy)
UWAGI: Brak

2. Charakterystyka pozarowa obiektu:

2.1 Lokalizacja obiektu
Budynek Powiatowego Urzedu Pracy zlokalizowany jest w Plorisku przy ulicy Wolnoscei 12.

2.2 Dane podstawowe:
1. Powiatowy Urzad Pracy
Parametry / dane ujete w punkcie 2.2 zostaly okreslone na podstawie informacji zawartych w:
Projekcie budowlanym
Dokumentacji powykonawczej
Instrukcji bezpieczenstwa pozarowego

Ksiazce obiektu budowlanego
Inne

OPIS:

Dane techniczne budynku

Okreslenie sposobu uzytkowania ZLIII
kwalifikacja pozarowa obiektu
Budynek wybudowany w 2012r (rozbudowa)
Data gﬁlit;t?:ifiggﬁzmyﬁny Data pozwolenia Kubatura catkowita
wywany. B . 3
budowy Octitilaconbadowiw na uzytkowanie budynku [m?3]
2012r.
Konc.iygnacj ; ; 2 1 Powierzchnia zabudowy budynku [m?]
nadziemnych / podziemnych
Wysokosé budynku [m] 8.95 Powierzchnia catkowita budynku [m?2]
Dhugo$é budynku / szeroko$é [m] b.d b.d. Powierzchnia uzytkowa budynku [m?]
Budynek jest wolnostojacy TAK Liczba klatek schodowych

OPIS: Nie dotyczy

3633,63

428,50

784,80
566,28



UWAGL:
Brak
2.3 Rozwigzania zamienne i zastepcze oraz odstepstwa od przepiséw zastosowane w obiektach

1. Powiatowy Urzad Pracy

(nie stosowano rozwigzan zamiennych / zastepczych)

2.4 Podzial na strefy pozarowe
1. Powiatowy Urzad Pracy

Budynek stanowi 1 strefe pozarowg ® tak nie Liczba stref pozarowych 1
Pomieszczenia wydzielone pozarowo tak " nie
Kategoria wiodaca @ ZL PM IN Klasa odpornosci pozarowej budynku

Kategoria zagrozenia ludzi Produl;ci)gl;rg;::;%(aizynowe A B C D E
ZL1 wiodgca  Q <500 MJ/m?2 Nie ustalono (brak dokumentacji tech.)

ZL1I wiodgea  500< Q < 1000 MJ/m 2 UWAGI:

ZL 111 » wiodgca  1000< Q <2000 MJ/m? Brak

ZLIV wiodgea  2000< Q <4000 MJ/m?2

ZLV wiodaca Q >4000 MJ/m?2

Brak inf. o strefach pozarowych w budyku lub nie wybrano zadnej do kontroli

Parametry materialow

Element ; ; Kias o . .
konstrukcyjny Materiat / technologia odpo_mos?r Opis Uwagi
ogniowej

Glowna murowana Nie dotyczy Brak

konstrukcja R 30

nosna

Sciana murowana Nie dotyczy Brak

EI30

Zewnetrzna

Sciana murowana © Nie dotyczy Brak

wewnegtrzna

Strop typu Kleina oparty na belkach Nie dotyczy Brak

R REI 30
stalowych oraz zelbetowy

Konstrukcja  zelbetowa ) Nie dotyczy Brak

dachu

Przekrycie blacha “) Nie dotyczy Brak

dachu

OPIS:

Nie dotyczy

UWAGL:

Brak
2.5 Warunki ewakuacji

1. Powiatowy Urzad Pracy

Maksymalna liczba osob w strefie 78

Osoby w strefie

UWAGI:
W piwnicy znajduja si¢ pomieszczenia techniczne i gospodarcze, nie przeznaczone na staly pobyt ludzi. Interesanci oraz

pracownicy korzystajg z pomieszczen na parterze oraz pigtrze.
Wyjécia ewakuacyjne ze strefy
Wiszystkie otwarte Brak

Liczba wyjs¢ ewakuacyjnych 3



Czes¢ zamknigtych w
sposob umozliwiajacy
natychmiastowe
otwarcie

Czegéé zamknigtych

(brak mozliwosci

natychmiastowego

otwarcia)

Czes$é zastawionych

UWAGI DOTYCZACE dtugosci dojécia lub przejscia ewakuacyjnego:
Brak

UWAGI DOTYCZACE poziomych i pionowych drég ewakuacyjnych:
Brak

UWAGI DOTYCZACE przejsé ewakuacyjnych:

Brak

Dodatkowe informacje

n;t:c;i‘;cl)nv;?;? " Czas pobytu ludzi * Staiyc‘};’ gﬁ;ﬁ‘;ﬂlkéw Oznakowanie znakami ewakuacyjnymi *
n/d < 3 doby >3doby © n/d 58 @ prawidlowe nieprawidlowe

OPIS:

Nie dotyczy

UWAGI:

Brak

2.6 Materialy niebezpieczne pozarowo oraz pomieszczenia zagrozone wybuchem

Materialy niebezpieczne pozarowo stwierdzono * nie stwierdzono
Zbiorniki na paliwa plynne stwierdzono * nie stwierdzono
Pomieszczenia zagrozone wybuchem: stwierdzono * @ nie stwierdzono

2.7 Drogi pozarowe
1. Powiatowy Urzad Pracy

Do budynku zapewniona jest droga pozarowa 3 —_— . o
o wymaganych parametrach tak nie utrudniony brak obowigzku

OPIS DROGI POZAROWEL:
Droge dojazdowa stanowi ulica Wolnosci.

UWAGI:
Brak

2.8 Zaopatrzenie w wodg do zewngtrznego gaszenia pozaru

1. Powiatowy Urzad Pracy

WYMAGANA ILOSC WODY do zewngtrznego gaszenia pozaru dla obiektu w [dm3/s] 10
Zaopatrzenie w wodg realizowane jest z:

HYDRANTY brak hydrantéw
Naawa Typ hydrantu Odl.cglnéé od Lokalizacja (nr hydrantu, ulica, nr domu lub opis)

porzadkowa obiektu [m]

Hydrant nr 1 nadziemny podziemny 15 przy ulicy Wolnosci

OPIS:

Nie dotyczy

UWAGI:

Brak



Poj.  Odleglos¢

Zbiorniki wodne* Rodzaj zbiornika [m3] [m] Lokalizacja / dojazd**

Naturalny tak nie Nie dotyczy
Sztuczny tak nie Nie dotyczy
Inne tak nie Nie dotyczy
OPIS:

Nie dotyczy

UWAGI:

Brak

Inne informacje dotyczgce zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru:
nie dotyczy
3. Organizacja ochrony przeciwpozarowej
3.1 Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego (IBP)
Obowigzek opracowania IBP ze wzgl¢du na:
Wystepowanie strefy zagrozenia wybuchem
Kubatura brutto (strefy) jest wigksza niz 1000 m3 (IN > 1500 m3, inne — powierzchnia > 1000 m2)

Ocena obowigzku opracowania instrukcji (czy wymagane jest opracowanie instrukeji)

IBP opracowano mimo braku takiego obowiazku

nie przedstawiono instrukeji podezas kontroli

przedstawiono instrukcje bezpieczefistwa pozarowego obiektu
3.1.1 Wymagane zagadnienia instrukeji bezpieczenstwa pozarowego

WYMAGANE DZIALY INSTRUKCJYI BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO

1. Warunki ochrony przeciwpozarowej, wynikajice z przeznaczenia obiektu, sposobu uzytkowania,

tak nie

@ tak nie

¢ tak nie
tak

Okreslenie czy jest

zawarty w instrukcji

prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (sktadowania) i jego warunkéw technicznych, w tak nie
tym zagrozeniem wybuchem
2. Okreslenie wyposazenia w urzadzenia przeciwpozarowe i gasnice oraz sposoby poddawania ich przegladom b ik g
technicznym i czynnosciom konserwacyjnym )
3. Sposoby postepowania na wypadek pozaru i innego zagrozenia » tak nie
4. Sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym . tak nie
5. Warunki i organizacja ewakuacji oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania tak nie
6. Warunki zaznajamiania uzytkownikdéw obiektu / pracownikéw z trescig przedmiotowej instrukeji oraz z o fak ite
przepisami przeciwpozarowymi ) )
7. Zadania i obowigzki w zakresie ochrony przeciwpozarowej dla 0s6b bgdgcych ich statymi uzytkownikami ® tak nie
8. Plany obiektéw, obejmujace takze ich usytuowanie, oraz terenu przylegiego, z uwzglednieniem danych @ tak il
graficznych
OPIS:
Nie dotyczy
UWAGI:
Brak
DZIAL 8 INSTRUKCJI BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO - RZUTY GRAFICZNE Okl'es'lenie. czy jest.;‘
(wymagane dane na rzutach graficznych) zawarty w instrukcji
powierzchnia budynku o tak nie n/dot*
wysokoéé budynku tak nie n/dot*
liczby kondygnacji budynku ) tak nie n/dot
H *
odlegtoéci od obiektéw sasiadujacych - tak nie n/dot
.. = . : 3
parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych tak nie , n/dot
tak nie o n/dot*

gestosci obciazenia ogniowego w strefach pozarowych



kategorie zagrozen ludzi

przewidywane liczby osGb na kazdej kondygnacji
przewidywane liczby 0sdb w poszczegolnych pomieszczeniach
lokalizacja pomieszczen i przestrzeni - stref zagrozenia wybuchem
podziat obiektu na strefy pozarowe

warunki ewakuacji — ze wskazaniem kierunkow ewakuacji
warunki ewakuacji — wyjscia ewakuacyjne

miejsca usytuowania hydrantéw wewnetrznych

miejsca usytuowania gasnic

miejsca usytuowania urzgdzen ppoz.

miejsca usytuowania przeciwpozarowych wylacznikéw pradu
miejsca usytuowania kurkéw gléwnych instalacji gazowej
miejsca usytuowania materiatéw i pomieszczen niebezpiecznych pozarowo
miejsca usytuowania elementéw sterujgeych urzadzeniami ppoz.
dojscia do dZzwigdw dla ekip ratowniczych

hydranty zewngtrzne oraz inne Zrodta wody do celow ppoz.
drogi pozarowe i dojazdowe, wjazdy na teren ogrodzony

OPIS:

Nie dotyczy

UWAGI:

Brak

3.1.2 Informacje podstawowe o instrukcji bezpieczenstwa pozarowego

Imig i nazwisko autora instrukcji
(dodatkowo adres osoby/firmy
oraz nazwa firmy)

Posiadane kwalfikacje: inspektor ochrony ppoz
OPIS:

Nie dotyczy

UWAGI:

Brak

Miejsce dostepu do IBP dla sekretariat urzedu
stuzb ratowniczych:

OPIS:

Nie dotyczy

UWAGI:

Brak

Obiekt podlega obowigzkowi przekazania instrukcji
kwiecien 2022r.

, tak

tak
tak
tak
tak

+ tak

tak

o tak

tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak

nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie

nic

tak

Data opracowania instrukcji Data zapoznania uzytkownikéw budynku

Data ostatniej aktualizacji n.d.
OPIS:

Nie dotyczy

UWAGI:

Brak

3.1.3 Praktyczne sprawdzanie organizacji oraz warunkow ewakuacji
(nie dotyczy)

3.1.4 Zapoznanie pracownikéw z przepisami przeciwpozarowymi

oy

Liczba zapoznanych uzytkownikéw

n/dot*
n/dot*
n/dot*
» n/dot*
n/dot*
n/dot*
n/dot*
n/dot*
n/dot*
» n/dot*
n/dot*
n/dot*
» n/dot*
n/dot*
. n/dot*
n/dot*
n/dot*

' nie
kwiecien
2022r.

58



1. Imig i nazwisko ' - Posiadane *
realizujacego obowigzek uprawnienia ppoz.

OPIS:

Pracownicy sa zapoznawani z przepisami przeciwpozarowymi podczas szkolenia z zakresu BHP,
UWAGI:

Brak

*uprawnienia wynikajgce z art. 4 ust 2a lub 2b Ustawy o ochronie przeciwpozarowej potwierdzone stosownym dokumentem (kserokopia uprawnien,

zaswiadczenie o odbytym szkoleniu)

3.1.5 Instrukcja postgpowania na wypadek poiaru wraz z wykazem numeréw alarmowych

Miejsce umieszczenia instrukcji  na korytarzu przy wejsciu do budynku

UWAGI:
brak

4. Postgpowanie kontrolne, administracyjne, egzekucyjne prowadzone przez PSP

1. budynek urzedu

Ostatnig kontrolg przestrzegania przepisow przeciwpozarowych przeprowadzono w obiekcie w 2012 roku.

(protokot z dnia 2012-07-17).
W wyniku kontroli: nie prowadzono postgpowania administracyjnego, egzekucyjnego
UWAGL:

4.1 Stan realizacji obowiazkéw wynikajacych z postepowan administracyjnych

(nie prowadzono postgpowania administracyjnego)

5. Czynnosci zabronione

(nie shvierd=ono)

6. Ocena dotyczaca wystepowania elementéw zagrozenia zycia ludzi
(nie stwierd=ono)

7. Ocena dotyczgca wystepowania nieprawidlowosci powodujgcych bezposrednie

niebezpieczenstwo powstania pozaru
(nie stwierdzono)

8. Wyposazenie budynku w urzgdzenia przeciwpozarowe

Nr Rodzaj urzadzenia Wymagalnoscé
1.  Stale urzgdzenia gasnicze

2. Urzgdzenia transmisji alarmu

3.  System sygnalizacji pozarowej

4, Dzwigkowy system ostrzegawczy

5. Hydranty wewnetrzne i zawory hydrantowe

6.  Przeciwpozarowy wylacznik pradu

7. Instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego

8.  Wentylacja pozarowa (garaz)

9.  Urzadzenia do usuwania dymu i ciepta

10. Urzadzenia zapobiegajgce zadymieniu

11. Bramy i zamkniecia pozarowe wyposazone w systemy sterowania

12. Systemu wykrywania wycieku gazu i odcigcia jego doptywu do budynku
OPIS:
Nie dotyczy
UWAGI:
Brak

¢ tak

nie

WSZCZgto postepowanie

Wyposazenie
tak . nie
tak nie
tak @ nie
tak @ nie
tak nie
tak nie

+ tak nie
tak ' nie
tak ¢ nie
tak nie
tak nie
tak @ nie



9. Sprawnos¢ techniczna i funkcjonalna urzadzen przeciwpozarowych

Nazwa urzgdzenia przeciwpozarowego:
1. Hydranty wewnetrzne i zawory hydrantowe
Protokét z prob i testéw potwierdzajacych prawidtowosé dziatania urzadzei przeciwpozarowych

Data badania  Numer protokotu Protokét sporzadzony przez:
17.05.2021 1/05/H/2021

Uwagi b ;

konserwatora R RS vaast

Uwagi .

kontrolujgcego bezuwag twagt

OPIS URZADZENIA:

Nie dotyczy

W trakcie kontroli przeprowadzono préby zadziatania przedmiotowej instalacji tak
UWAGI:

Brak

Nazwa urzadzenia przeciwpozarowego:
2. Przeciwpozarowy wyltacznik pradu
Protokét z prob i testow potwierdzajacych prawidtowos¢ dziatania urzadzen przeciwpozarowych

Data badania  Numer protokohu Protokdt sporzadzony przez:
20.04.2022 1/4/2022

Uwagi * bez uwag uwagi

konserwatora

Usag] . bez uwag uwagi

kontrolujacego

OPIS URZADZENIA:

Nie dotyczy

W trakcie kontroli przeprowadzono proby zadzialania przedmiotowej instalacji tak
UWAGI:

Brak

Nazwa urzadzenia przeciwpozarowego:
3. Instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego

Protokét z prob i testoéw potwierdzajacych prawidlowosé dziatania urzadzen przeciwpozarowych

Data badania  Numer protokotu Protokdt sporzadzony przez:
26.05.2021 1/5/2021

o » bezuwag uwagi

konserwatora

L] " bez uwag uwagi

kontrolujacego

OPIS URZADZENIA:

Nie dotyczy

W trakcie kontroli przeprowadzono proby zadziatania przedmiotowe;j instalacji tak
UWAGI:

Brak

10. Stan wyposazenia, sprawno$¢ techniczna i funkcjonalna gasnic

STAN WYPOSAZENIA:

Budynek wyposazony w gasnice proszkowe GP ABC 2 kg- 4 szt, 4kg-4 szt., 6 kg- 6 szt. oraz koce gasnicze (4 szt.).
Data przegladu Data konserwacji ~ Numer protokolu przegladu warsztatowego / remontu

maj 2021r. maj 2021 r. 2/05/G/2021

nie

' nie

nie



Protokét sporzadzony przez:

Prawidlowosé

Vot of
lokalizacji bez uwag uwagi

Oznakowanie & bez uwag uwagi
UWAGI:

Brak

OPIS URZADZENIA:

Nie dotyczy

UWAGIL:

Brak

11. Substancje zubozajjce warstwe ozonowsg oraz fluorowane gazy wykorzystywane w systemach

ochrony przeciwpozarowych
1. budynek urzedu

11.1 Wyposazenie obiektu w systemy ochrony przeciwpozarowej zawierajace substancje kontrolowane

Substancje kontrolowane w systemach ochrony przeciwpozarowe;j wystepuja nie wystepuja @ n/d *
12. Wyposazenie obiektu w instalacje uzytkowe
Nr Nazwa instalacji uzytkowej Wyposazenie
1.  Elektryczna + tak nie
2, Odgromowa tak nie
3. Przewody kominowe (dymowe / spalinowe / wentylacyjne) @ tak nie
4. Gazowa tak ' nie
13. Sprawnosé techniczna i funkcjonalna instalacji uzytkowych
Nazwa instalacji uzytkowe;j: Elektryczna
Protokot z préb i testow potwierdzajacych prawidiowosé dziatania instalacji uzytkowych
Data badania ~ Numer protokotu Protokot sporzadzony przez:
kwiecieni 2020r.  1/04/2020
ll{]wagi . @ bez uwag uwagi
onserwatora
}{Jwagi : ' bez uwag uwagi
ontrolujacego
UWAGI:
Brak
Nazwa instalacji uzytkowej: Odgromowa
Protokdt z préb i testow potwierdzajacych prawidtowosé dziatania instalacji uzytkowych
Data badania ~ Numer protokohu Protokot sporzadzony przez:
kwiecien 2022r 3
= & bezuwag uwagi
konserwatora
Wwesl : bez uwag uwagi
kontrolujacego
UWAGI:
Brak
Nazwa instalacji uzytkowe;j: Przewody kominowe (dymowe / spalinowe / wentylacyjne)
Protokét z préb i testéw potwierdzajacych prawidlowos¢ dziatania instalacji uzytkowych
Data badania ~ Numer protokotu Protokét sporzadzony przez:

His



10.11.2021 21/11/2021
Uwagi

konserwatora ~ © DZUWag uwagi
Uwagi b _
kontrolujgecego ~ UCZUWAE uwagi
UWAGI:

Brak

14. Wykaz stwierdzonych nieprawidlowosci
(nie stwierdzono nieprawidlowosci)

14.1 Post¢powanie w zwigzku ze stwierdzonymi nieprawidlowosciami

(nie prowad=ono postgpowania)

Inne ustalenia:
Nie dotyczy
15. Uwagi i zastrzezenia wniesione przez kontrolowanego

L
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Na tym protokét zakoriczono.
Kontrolowany zostat poinformowany o przyshugujacym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzezen do

protokotu. Protokoét spisano na 10 stronach w 2-ch jednobrzmigcych egzemplarzach i po zapoznaniu sie z jego

trescig podpisano bez zastrzezen / z zastrzezeniami.
Jeden egzemnlarz protctotu pozostawiono kontrolowanemu.

DYREKTOR UR ZEDU

KIEROWNIK § EKCJII
di. Kontroino-R mawezych

(podpis z podaniem imienia, nazwiska (podpis z podaniem imienia, nazwiska
i stanowiska stuzbowego kontrolowanego) i stanowiska stuzbowego kontrolujacego)

SPECJALISTA

S P[E Cl &R%JI S ‘E& ds. Komrolno-Rozpoznawezych

"‘u"av IATOWY UMAU PRACY
Wt,slfmm. 2, 6-100 | wnJ.
2. (123 B62-37-58, ili 662-48-04
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